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Rudolf Robbi
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Unsere Referenz:  S6153 / drde
Gemeinde Heimiswil

Untersuchungsbericht fiir Trinkwasser

Sehr geehrte Damen und Herren

Kanton Bern EINGEGANGEN

3. APR. 2026

Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, 3012 Bern

Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil

8. April 2026

Am 30. Mérz 2026 wurden durch Herrn Peter Gerber, Brunnenmeister, im Rahmen der
Selbstkontrolle Trinkwasserproben erhoben. Zweck der Untersuchung war die
lebensmittelrechtliche Uberprifung der Trinkwasserqualitét.

Angaben, Ergebnisse und Beurteilungen zu den einzelnen Proben sind aus den Beilagen
ersichtlich. Daraus geht hervor, dass die Proben beziglich der untersuchten Kriterien den

Vorschriften entsprachen.

Freundliche Griisse

Dr. Otmar Defla'i—n
Kantonschemike{

Geblihr: Fr. 1120.00 (Betrag exkl. 8.1 % MWST), Rechnung folgt mit separater Post

Beilagen:
- Resultatblatter fir folgende Probennummern / Probenahmestellen
195283/ 12013 195284 / 12017
195285/ 10010 195286 / 10010
195287 / 13004 195288 / 10059
195289 / 12001 195290 / 13004
195291/ 12016 195292 / 12150

Kopie mit Beilagen an:

- Herr Peter Gerber, Brunnenmeister, Gerber Ersigen AG, 3423 Ersigen
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Kanton Bern Untersuchungsbericht fur Trinkwasser vom 8. April 2026
Canton de Berne

Die Prufverfahren basieren auf europdischen Normen. Néhere Angaben zu den Priifverfahren oder Ergebnissen sind
auf Anfrage erhaltlich.
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Untersuchungsbericht vom 08.04.2026

Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 195283

Erhoben am 30.03.2026

Erhebungszeit 09.05 Uhr

Eingangsdatum 30.03.2026

Untersucht am 30.03.2026 - 07.04.2026
Hauptverantwortlich Paul von Ballmoos, Gemeinderat
Gemeinde Heimiswil

Netzname WV Heimiswil, Verteilnetz

Nr. Erhebungsstelle 12013

Bezeichnung Busswil 289, Familie Flickiger, Lavabo Waschkliche
Verwendung als Trinkwasser
Wassertemperatur 8.4°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemdss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | 4 pro ml

Legende: TBDV = Verordnung {iber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zugéanglichen Béadern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Beriicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprlifte Probe,

Kantonales Laboratorium Bern Dieses Dokument umfasst 1 Seite



Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Verwendung
Wassertemperatur

195284

30.03.2026

09.35 Uhr

30.03.2026

30.03.2026 - 07.04.2026
Paul von Ballmoos, Gemeinderat
Heimiswil

WYV Heimiswil, Verteilnetz
12017

Ringleitung Bruderlohn
als Trinkwasser

8.4°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien

Ergebnis Einheit
(KBE)

Hochstwert fiir Trinkwasser
gemdss TBDV

Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1)

nicht nachweisbar | pro 100 m|

nicht nachweisbar

Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2)

nicht nachweisbar | pro 100 ml

nicht nachweisbar

Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | 1 pro ml

300

LLegende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Beriicksichtigung der
Messunsicherheit einen Héchstwert Giberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat

rudolf.robbi@be.ch
Hinweise:

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprifte Probe.

Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift glitig.

Kantonales Laboratorium Bern

Dieses Dokument umfasst 1 Seite



Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungssteile
Bezeichnung
Wasserbehandlung
Verwendung
Wassertemperatur

195285

30.03.2026

09.55 Uhr

30.03.2026

30.03.2026 - 07.04.2026
Paul von Balimoos, Gemeinderat
Heimiswil

WYV Affoltern, Verteilnetz
10010

Messschacht Heiligenland
desinfiziert

als Trinkwasser

9.0°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Escherichia coli (SN EN [SO 9308-1)

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hdchstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemiss TBDV
nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar

Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2)

nicht nachweisbar | pro 100 ml

nicht nachweisbar

Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | 3 pro ml

300

Legende: TBDV = Verordnung tiber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Beriicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat

rudolf.robbi@be.ch
Hinweise:

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.

Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift glitig.

Kantonales Laboratorium Bern

Dieses Dokument umfasst 1 Seite



Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Wasserbehandlung
Verwendung
Wassertemperatur

195286

30.03.2026

09.55 Uhr

30.03.2026

30.03.2026 - 02.04.2026
Pau! von Ballmoos, Gemeinderat
Heimiswil

WYV Affoltern, Verteilnetz
10010

Messschacht Heiligenland
desinfiziert

als Trinkwasser

9.0°C

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse

Triibung (90 Grad) (Photometrie)

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemass TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unauffallig unauffallig
0.3 +-0.1 NTU Richtwert: 1.0

Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

4,5 +-0.4 mg/l

Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

weniger als 0.08 [ mg/l

Hochstwert: 1,50

Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

15.7 +-1.6 mg/l

Héchstwert: 40.0

Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

nicht nachweisbar | mg/l

Héchstwert: 0.10

Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

79 +-08 |mgl

Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

nicht nachweishar | mg/i

Héchstwert: 0.10

Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

M2 471 |mgl

Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

1.1 +-01 | mgh

Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

14.1 +H-1.4 mgll

Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor)

37 +/- 0.4 mg/l

Hochstwert: 200.0

Gesamthérte

2.35 mmol/l

Hértegrad (franzésische)

23.5 °f

Legende: TBDV = Verordnung {iber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zugénglichen Badern und Duschanlagen

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Beriicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat

rudolf.robbi@be.ch
Hinweise:

Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giltig.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprlfte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern

Dieses Dokument umfasst 1 Seite




Untersuchungsberiéht vom 08.04.2026
Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Wasserbehandlung
Verwendung
Wassertemperatur

195287
30.03.2026
08.20 Uhr
30.03.2026

30.03.2026 - 07.04.2026

Paul von Ballmoos, Gemeinderat

Heimiswil
Grundwasser Egg
13004

Reservoir Egg, Einlauf Grundwasser Egg

unbehandelt
als Trinkwasser
9.4°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemiss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 mi | nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro ml 100

Legende: TBDV = Verordnung tiber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugéanglichen Bédern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Ber{icksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert {iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat

rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giitig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprlifte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern

Dieses Dokument umfasst 1 Seite




Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle $6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 195288
Erhoben am 30.03.2026
Erhebungszeit 08.30 Uhr
Eingangsdatum 30.03.2026

Untersucht am
Hauptverantwortlich

30.03.2026 - 07.04.2026
Paul von Ballmoos, Gemeinderat

Gemeinde Heimiswil

Netzname WYV Affoitern, Verteilnetz

Nr. Erhebungsstelle 10059

Bezeichnung Reservoir Egg, Einlauf WV Affoltern
Wasserbehandlung desinfiziert

Verwendung als Trinkwasser

Wassertemperatur 8.1°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemiéss TBDV
Escherichia coli (SN EN ISO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 mi| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro ml 300

Legende: TBDV = Verordnung liber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Ber{icksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert Gberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giiltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern

Dieses Dokument umfasst 1 Seite



Untersuchungsbericht vom 08.04.2026

Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil STS 0110
Probenbeschreibung
Probennummer 195289
Erhoben am 30.03.2026
Erhebungszeit 08.25 Uhr
Eingangsdatum 30.03.2026
Untersucht am 30.03.2026 - 07.04.2026
Hauptverantwortlich Paul von Ballmoos, Gemeinderat
Gemeinde Heimiswil
Netzname WYV Heimiswil, Verteilnetz
Nr. Erhebungsstelle 12001
Bezeichnung Reservoir Egg, Ableitung (Mischwasser)
| Verwendung als Trinkwasser
| Wassertemperatur 9.1°C
!
, Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse
| Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN ISO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar

Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro ml 300

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert Uiberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giitig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprifte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern Dieses Dokument umfasst 1 Seite



Untersuchungsbericht vom 08.04.2026

Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 195290

Erhoben am 30.03.2026

Erhebungszeit 08.20 Uhr

Eingangsdatum 30.03.2026

Untersucht am 30.03.2026 - 02.04.2026
Hauptverantwortlich Paul von Ballmoos, Gemeinderat
Gemeinde Heimiswil

Netzname Grundwasser Egg

Nr. Erhebungsstelle 13004

Bezeichnung Reservoir Egg, Einlauf Grundwasser Egg
Wasserbehandlung unbehandelt

Verwendung als Trinkwasser
Wassertemperatur 9.4 °C

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemiéss TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unauffillig unauffaflig
Tribung (90 Grad) (Photometrie) 0.1 +-0.0 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 5.0 +-0.5 mgfl
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 0.09 +-0.01 {mg/l Héchstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 5.8 +-0.6 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitf&higkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hdchstwert: 0.10
Sulfat {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 16.2 +/-1.6 mgfl
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/i Héchstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 56.9 +-5.7 mgfl
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.4 +/- 0.1 mgfl
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 26.3 +-2.6 mg/l
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 6.1 +-0.6 mg/l Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 2.50 mmolfl
Hértegrad (franzdsische) 25.0 °f

Legende: TBDV = Verordnung liber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zugéanglichen Badern und Duschanlagen

Beurteilung
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert liberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gilltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern Dieses Dokument umfasst 1 Seite



Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

Probenbeschreibung

Probennummer 195291

Erhoben am 30.03.2026

Erhebungszeit 08.50 Uhr

Eingangsdatum 30.03.2026

Untersucht am 30.03.2026 - 07.04.2026
Hauptverantwortlich Paul von Ballmoos, Gemeinderat
Gemeinde Heimiswil

Netzname WYV Heimiswil, Verteilnetz

Nr. Erhebungsstelle 12016

Bezeichnung Volg Detailhandel Kaltackerstrasse 5, HWG Lager (ENTHARTET)
Verwendung als Trinkwasser
Wassertemperatur 10.1 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemiss TBDV
Escherichia coli (SN EN [SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN ISO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN I1SO 6222 mod.} | nicht nachweisbar | pro ml

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in dffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern Dieses Dokument umfasst 1 Seite




Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle S6153, Gemeindeversorgung Heimiswil, 3412 Heimiswil

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Wasserbehandlung
Verwendung
Wassertemperatur

195292

30.03.2026

10.20 Uhr

30.03.2026

30.03.2026 - 07.04.2026

Paul von Ballmoos, Gemeinderat
Heimiswil

Verteilnetz Heimiswil (Kaltacker)
12150

Bickigen, Hydrant Nr. 168
desinfiziert

als Trinkwasser

8.6 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien

Ergebnis Einheit
(KBE)

Hdochstwert fiir Trinkwasser
gemiss TBDV

Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1)

nicht nachweisbar | pro 100 ml

nicht nachweisbar

Enterokokken (SN EN SO 7899-2)

nicht nachweisbar | pro 100 mi

nicht nachweisbar

Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | 40 pro mi

300

Legende: TBDV = Verordnung liber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zugénglichen Bédern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Beriicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetziich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat

rudolf.robbi@be.ch
Hinweise:

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.

Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giltig.

Kantonales Laboratorium Bern
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Rudolf Robbi Oberdorf 1. _
rudolf.robbi@be.ch 3412 Heimiswil
Unsere Referenz:  S6164 / drde 8. April 2026
Gemeinde Heimiswil

Untersuchungsbericht fiir Trinkwasser
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 30. Marz 2026 wurde durch Herrn Peter Gerber im Rahmen der Selbstkontrolle eine
Trinkwasserprobe erhoben. Zweck der Untersuchung war die lebensmittelrechtliche
Uberprifung der Trinkwasserqualitat.

Angaben, Ergebnisse und Beurteilungen zur Probe sind aus den Beilagen ersichtlich. Daraus
geht hervor, dass die Probe bezliglich der untersuchten Kriterien den Vorschriften entsprach.

Freundliche Griisse
K ales Laboratorium

Dr. Otmar Deflorjn
Kantonschemike

Gebluhr: Fr. 75.00 (Betrag exkl. 8.1 % MWST), Rechnung folgt mit separater Post

Beilagen:
- Resultatblatt fur folgende Probennummer / Probenahmestelle
195282 / 55201

Kopie mit Beilagen an:
- Herr Peter Gerber, 3423 Ersigen

Die Priifverfahren basieren auf européischen Normen. Ndhere Angaben zu den Priifverfahren oder Ergebnissen sind
auf Anfrage erhéltlich.
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Untersuchungsbericht vom 08.04.2026
Kontrolle S6164, Brunnen der Gemeinde Heimiswil, 3412 Heimiswil

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Verwendung
Wassertemperatur

195282

30.03.2026

09.00 Ubr

30.03.2026
30.03.2026 - 07.04.2026
Paul Von Ballmoos
Heimiswil

BG Heimiswil

55201

laufender Dorfbrunnen
nicht als Trinkwasser
8.3°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien

Ergebnis Einheit
(KBE)

Hochstwert fiir Trinkwasser
gemass TBDV

Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1)

nicht nachweisbar | pro 100 m|

Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2)

nicht nachweisbar | pro 100 mi

Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | nicht auswertbar | pro mi

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert liberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat

rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.

Kantonales Laboratorium Bern
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